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4. Nachtrag zur .
EG-Baumusterpriifbescheinigung =

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erganzung gemal Anhang 11l Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterpriifbescheinigung:  BVS 08 ATEX E 024 X

Geréat: Alarmgeréat Typ AVS *
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift: Im Léwental 66, 45239 Essen

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zuldssigen
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DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 6. Marz 2013
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Anlage zum

4. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 08 ATEX E 024 X

15.1 Gegenstand und Typ

Alarmgerat Typ AVS *
Unverandert

15.2 Beschreibung

Dieser Nachtrag beinhaltet nur eine Normenanhebung:
EN 60079-0:2009 -> EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderung
EN 60079-11:2007 -> EN 60079-11:2012 Eigensicherheit ,i’ '

Die technischen Voraussetzungen fir eine Beurteilung des Gerats A}
Normen haben sich nicht geéndert.

15.3 KenngréRen

Unverandert

Prifprotokoll /

BVS PP 08.1014 EG, Stand 06:03/20
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Besondere Bedingurigefy far dié sichere Anwendung
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